
VIESMANNИнструкция по
сервисному
обслуживанию
для специалиста

Vitodens 200
Тип WB2A, 8,8 - 26,0 кВт
Газовый конденсатный котел в настенном исполнении
для природного и сжиженного газа

Указания относительно области действия
инструкции см. на последней странице.

VITODENS 200

5699 573 GUS 6/2004 Просим хранить!



Во избежание опасностей, физического и материального ущерба
просим строго придерживаться данных указаний по технике безопас-
ности.

Пояснение указаний по технике
безопасности

Опасность
Этот знак предупреждает об
опасности причинения
физического ущерба.

! Внимание
Этот знак предупреждает об
опасности материального
ущерба и вредных воздей-
ствий на окружающую среду.

Указание
Сведения, которым предшествует
слово "Указание", содержат допол-
нительную информацию.

Гарантия

Права на гарантийное обслужи-
вание в случае несоблюдения
наших инструкций по сервисному
обслуживанию теряют силу.

Целевая группа

Данная инструкция по сервисному
обслуживанию предназначена
исключительно для уполномочен-
ных специалистов.
Работы на газопроводке раз-
решается выполнять только специа-
листам по монтажу, имеющим на
это допуск ответственного пред-
приятия по газоснабжению.

Переоборудование для эксплуата-
ции в странах, не указанных на
фирменной табличке, разрешается
только персоналу уполномоченного
специализированного предприятия,
которое одновременно оформляет
допуск на эксплуатацию в соот-
ветствии с законодательством дан-
ной страны.
Электротехнические работы раз-
решается выполнять только специа-
листам-электрикам, уполномочен-
ным на выполнение этих работ.
Первичный ввод в эксплуатацию
должен осуществляться изгото-
вителем установки или уполно-
моченным им специализированным
предприятием.

Предписания

При проведении работ по сервис-
ному обслуживанию должны
соблюдаться
& законодательные предписания по
охране труда,

& правила TRGI, TRF и особые
положения, например, BDH,

&a ÖVGW-TR Gas, ÖVGW-TRF
& законодательные предписания по
охране окружающей среды,

& требования организаций по стра-
хованию от несчастных случаев
на производстве.
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